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Aplicaciones pasivas y activas 
Rodriguez-Ubinas, E., Ruiz-Valero, L., Vega, S., & Neila, J. (2012). 
Applications of Phase Change Material in highly energy-efficient houses. 
Energy and Buildings, 50, 49-62. 
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Solar Decathlon 2009 
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Gypsum panel impregnated with PCM (1989) 
Oak Ridge National Laboratory, USA 
First House with PCM (1948)  
Near to Boston, USA 
PCM en los edificios  
Algunos antecedentes y beneficios 
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PCM en los edificios  
Soluciones pasivas al interior de los recintos 
Rodriguez-Ubinas, E., Arranz, B. A., Sánchez, S. V., & González, F. J. (2013). 
Influence of the use of PCM drywall and the fenestration in building retrofitting. 
Energy and Buildings, 65, 464-476. 
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Investigación sistemas pasivos opacos 
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Estudios numéricos   
Recinto con paneles de yeso con PCM micro-encapsulado vs recinto sin PCM 
Rodriguez-Ubinas, E., Arranz, B. A., Sánchez, S. V., & González, F. J. (2013). 
Influence of the use of PCM drywall and the fenestration in building retrofitting. 


















■ Influencia de la placa de yeso laminada 
con PCM en el bienestar térmico de los 
recintos en España 
 
■ Efecto de la proporción de vidrio en el 
bienestar en recintos con PCM  
 















■ Reducción de los picos térmicos 
 
■ Disminución de las fluctuaciones térmicas 
diarias 
 
■ Aumento de las horas de bienestar térmico 
Reducción de los picos térmicos de altas temperaturas 
en cinco ciudades españolas 
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Estudios numéricos 
Resultados en Madrid 
Rodriguez-Ubinas, E., Arranz, B. A., Sánchez, S. V., & González, F. J. (2013). 
Influence of the use of PCM drywall and the fenestration in building retrofitting. 
Energy and Buildings, 65, 464-476. 
■ 88,5%  porcentaje más alto de horas en bienestar térmico 
■ 1.533  máximo número de horas añadidas al bienestar en un año 
■ 30%  porcentaje más alto de mejora de la cantidad de horas en bienestar 
■ 5,5º C  máxima reducción del pico de temperatura (verano) 
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Estudios numéricos 
Conclusiones generales 
Rodriguez-Ubinas, E., Arranz, B. A., Sánchez, S. V., & González, F. J. (2013). 
Influence of the use of PCM drywall and the fenestration in building retrofitting. 
Energy and Buildings, 65, 464-476. 
Bienestar Interior 
Se podría: 
■ reducir de picos térmicos más de dos grados casi todo el año y en algunos días hasta 6º C 
■ disminuir las oscilaciones térmicas diarias hasta un 60% 
■ aumentar cerca de 1000 horas de bienestar al año en todas la ciudades, aumentando más 
de 1500 en alguna de ellas. 
Ciclos de carga y descarga  
■ En ciudades con veranos extremos como Sevilla aunque hay una importante reducción del 
sobrecalentamiento, si en la noches el material no descarga el calor almacenado, su 
efectividad es muy baja o nula al día siguiente. 
Acristalamiento y factor de sombra 
■ Las correcta decisiones del diseño pasivo, como la cantidad de acristalamiento y su 
correcta protección, tiene una influencia mayor en el bienestar que la incorporación de los 
PCM. 
■ El desempeño del almacenamiento de energía térmica por calor latente depende en gran 
medida del tamaño de los acristalamiento y su factor de sombra. 
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Experimentación  
Plataforma de Automatización de Arquitectura Sostenible (PAAS) 
Universidad Politécnica de Madrid | Campus Tecnológico de Montegancedo 
PAAS 1 
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Soluciones opacas  
Módulos de experimentación 
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Soluciones opacas  
Módulos y sistemas de almacenamiento de energía térmica 







Tres módulos de experimentación 
Comportamiento pasivo 
 Detectar aumento de bienestar 
 Aumento horas de bienestar 
 Disminución picos térmicos 
 Reducción de fluctuaciones térmicas 
 Estratificación de la temperatura del aire interior 
  
Comportamiento con Bomba de calor 
 Determinar el ahorro energético 
  
En ambos: 
 Influencia de la ventilación nocturna natural 
 Influencia de la ventilación nocturna forzada 
 Influencia de la velocidad del aire interior 
 Influencia del uso de las persianas 
 Influencia de protecciones solares 
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Soluciones opacas  
Instrumentación: sensores en superficies interiores y exteriores 
Pedestal con sensores de temperatura 
 a tres alturas 
Anemómetros para medir la 
velocidad del aire durante la 
ventilación nocturna, natural y 
forzada 
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Centro de natación, Pekín PTW Architects, 2008 Immergas Laboratorios, Italia   iotti + pavarani architetti Centro Polivalente Barceló - Nieto Sobejano Nelson Atkins Museum of Art, Kansas - Steven Hall 
Alabastro (Caja General de Ahorros Granada - Campo Baeza) Hormingón Taslucido (Litracon - Ligth Transmiting Concrete) 
Envolvente traslúcido 
Ejemplos contemporáneos 
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Watertube 
Arizona University House – Solar Decathlon 2009 
Almacenamiento térmicos y la traslucidez 
Antecedentes y soluciones contemporáneas 
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Instituto del Frio/AITEMIN 
Envolvente traslúcido con PCM 
Algunos antecedentes 
Glaswerke Arnold / ZAE (LP-PCM) 
Power Glass (Schwarz) 
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Envolvente traslúcido con PCM 
Traslucidez y sección constructiva de la envolvente 
PCM 
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Envolvente traslúcido con PCM 
Funcionamiento Día de Invierno 
Exterior Interior 
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Envolvente traslúcido con PCM 
Funcionamiento Noche de Invierno 
Exterior Interior 
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Envolvente traslúcido con PCM 
Funcionamiento Día de Verano 
Exterior Interior 
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Envolvente traslúcido con PCM 
Módulos de experimentación  
Módulo 4: fachada opaca tradicional Módulo 5: fachada traslúcida con PCM 
Además de los experimentos realizados de manera paralela con los 
sistemas opacos, en los translucidos se verificó: 
 Influencia de las ganancias solares 
 Aprovechamiento de la iluminación natural 
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Envolvente traslúcido con PCM 
Instrumentación: sensores en superficies interiores y exteriores 
Pedestal con sensores de temperatura 
 y humedad del aire 
Para las mediciones de 
iluminación natural se utilizaron 
doce luxómetros 
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Experimentación con PCM 
Estado actual 
■ Se han completado todos los experimentos diseñados para estos estudios, en 
estos últimos dos años. 
  
■ Los experimentos realizados en los veranos, evidencian que la ventilación 
nocturna es fundamental para el correcto funcionamiento de los PCM. En 
algunos experimentos, la ventilación nocturna propuesta no ha sido suficiente. 
Cuando no se descarga el calor almacenado en el día, los efectos de aumento 
de bienestar o de disminución de consumo energético se ven muy reducidos. 
  
■ Se están terminando de organizar y analizar la información del último periodo 
de mediciones, para preparar las publicaciones de los hallazgos. 
  
■ Los resultados preliminares de las experimentaciones con PCM, tanto en 
sistemas opacos y como en los traslucidos, en general son muy prometedores. 
  
….animan a seguir investigando.  
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MUCHAS GRACIAS 
por vuestra atención 
